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     COMUNE DI ROSOLINI
        (Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Via Roma n. 2 – 96019 Rosolini
_______________________________________________________________

V SETTORE

  Servizio Lavori Pubblici / Urbanistica 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE”  DEGLI  IMPIANTI  TERMICI  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI E SCOLASTICI.

STAGIONE  TERMICA  2018 / 2019.

RELAZIONE TECNICA




























             Rosolini lì,                  


                                                               I
l Responsabile del Servizio 



        

      (Dr. Ing. Corrado Mingo) 

Oggetto: Servizio per il controllo, la conduzione e la manutenzione ordinaria

 e straordinaria, con assunzione di Terzo Responsabile, degli Impianti Termici

installati negli Edifici Comunali e Scolastici di proprietà del Comune di Rosolini per la stagione termica anno 2018/2019.
Come ogni anno si rende necessario dover affidare il controllo, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, con assunzione della figura di “Terzo Responsabile”, degli impianti termici installati negli edifici comunali e scolastici, a ditta specializzata nel settore.

Il D.P.R. 412 del 26/08/1993 suddivide il territorio nazionale in “fasce climatiche” e stabilisce, per ognuna di esse, il periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento.
Il Comune di Rosolini è inserito nella Zona Climatica “C” con limite di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione  invernale art. 4 D.P.R. n° 74 del 16/04/2013, stabilito dal 15 Novembre al 31 Marzo di ogni anno.
In deroga ai limiti di esercizio degli impianti, il Sindaco, con apposita ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati che per i singoli immobili, informando la popolazione dei provvedimenti adottati.
Per quanto sopra, questo Settore LL.PP., per la stagione termica 2018/2019, in funzione delle precedenti esperienze manutentive ha predisposto un progetto completo di “Capitolato Speciale d’Appalto” e  “Quadro Economico”.

L’importo complessivo dell’appalto è previsto in € 4.000,00 compresa I.V.A. al 22%, come specificato nel seguente quadro economico:
Servizio per il controllo, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

Climatizzazione invernale ( dal 01/12/2018 al 31/03/2019 )

€  60,00 (canone mensile) x n° 8 impianti x 4 mesi ………………………… € 1.920,00

Fornitura materiali ed interventi straordinari non previsti ……………… € 1.200,00








    Sommano        € 3.120,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………… €     95,00








    Sommano        € 3.215,00

I.V.A. 22% …………………………………………………………………... €    707,30

Imprevisti ed arrotondamenti ……………………………………………… €      77,70









    Totale ……… € 4.000,00

La prestazione del servizio (controllo, conduzione e manutenzione ordinaria) sarà contabilizzata con canone mensile decurtato del ribasso d’asta concesso in sede di aggiudicazione di gara.
Per i lavori non previsti di manutenzione straordinaria, si farà riferimento al “Prezziario Regionale” in vigore al momento della stipula del contratto o si procederà a rigorose analisi prezzi redatte dall’UTC, riguardanti materiali e mano d’opera, decurtati del ribasso d’asta concesso in sede di aggiudicazione di gara.

Resta inteso che all’atto della stipula del contratto e comunque prima dello svolgimento del servizio, la ditta dovrà provvedere, a proprie cure e spese a redigere e produrre apposito piano di sicurezza sullo svolgimento dei lavori, al seguito del DUVRI proposto da questo Ufficio Tecnico.
Per la relativa procedura di affidamento, si farà riferimento all’Art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 per i lavori in economia ad affidamento diretto.
ELENCO E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

1. Palazzo Comunale,  via Roma n. 2 (n. 1 caldaia da kw. 330 alimentata a gasolio per riscaldamento);
2. Palazzo Comunale, via Tobruk (n.1 caldaia da kw. 250 kcal. alimentata a gas metano per riscaldamento)
3. Plesso Scolastico “Sacro Cuore”, via Alighieri (n.1 caldaia da kw. 460 kcal. alimentata a gas metano per riscaldamento)
4. Plesso Scolastico “M.T. di Calcutta”, via V. Arancio (n.1 caldaia da kw. 340 per riscaldamento e n. 1 caldaia da kw. 56 per produzione acqua per sanitari, alimentate a gas metano)
5. Plesso Scolastico “G. La Pira”, via Soldato Pitino (n.1 caldaia da kw. 345 per riscaldamento e n. 1 caldaia da kw. 31 per produzione acqua per sanitari, alimentate a gas metano)
6. Plesso Scolastico “E. De Cillis”, via Rapisardi (n.1 caldaia da kw. 455 kcal. alimentata a gas metano per riscaldamento)
7. Plesso Scolastico “Bellini”, via Bellini (n.1 caldaia da kw. 350 alimentata a gas metano per riscaldamento)
8. Plesso Scolastico “Sant’Alessandra”, via Archimede (n.1 caldaia da kw. 230 kcal. alimentata a gas metano per riscaldamento).







Il Responsabile del Servizio
                                   





 (Dr. Ing. Corrado Mingo)
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